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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Zaprojektowanie i wykonanie instalacji kanalizacji umożliwiającej odprowadzenie ścieków  

po płukaniu złóż Stacji Uzdatniania Wody wraz z przystosowaniem  instalacji kanalizacji deszczowej w 

zakresie umożliwiającym uzyskanie przez Zamawiającego pozwolenia wodnoprawnego na 

wprowadzenie ścieków do wód lub ziemi na terenie zakładu PIT-RADWAR S.A. ul. Nadmeńska 14 w 

Kobyłce dz. nr ew. 1, 6, 30, 31, 32, 32 obręb 0003, wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych 

uzgodnień, pozwoleń przy zachowaniu wszelkich wymogów prawa budowlanego. 

INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM 

1. Zamawiającym jest spółka PIT-RADWAR S.A. z siedzibą w Warszawie działająca na podstawie ustawy 

z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks Spółek Handlowych - (tj.Dz.U.2019.505 ze zm.). Spółka PIT-

RADWAR S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000297470. Kapitał 

zakładowy spółki wynosi 450.900.700,00 zł i został w całości wpłacony, numer NIP 525-000-92-98, 

numer REGON 141301063. 

 

2. Siedziba PIT-RADWAR S.A. znajduje się w Warszawie, pod adresem: 04-051 Warszawa, ul. 

Poligonowa 30. 

 

3. Lokalizacja terenu przedmiotu zamówienia znajduje się w Warszawie, pod adresem: 

05-230 Kobyłka ul. Nadmeńska 14. 

     Działka ewidencyjna nr 1, 6, 30, 31, 32, 32 obręb 0003. 

Jednostka ewidencyjna 143401_1 

 

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA  

I. Część opisowa  

II. Część informacyjna  

  

  



 

2/11 
 

 
 

 

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 

 

I. CZĘŚĆ OPISOWA  

 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia   

1.1.    Ogólna charakterystyka  

1.2.    Szczegółowy zakres zamówienia 

1.3.    Wymagania administracyjne   

1.4.    Zakres prac projektowych 

1.5.    Wykonanie robót 

 

2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia  

2.1. Warunki wykonania i odbioru prac projektowych 

2.2. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

2.2.1. Wymagania ogólne 

2.2.2. Wymagania dotyczące organizacji robót budowlanych  

2.2.3. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów i materiałów budowlanych oraz urządzeń 

2.2.4. Odbiory 

2.2.5. Termin realizacji 

 

II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

 
          1. Dokumenty administracyjno-techniczne 

          2. Przepisy prawne i dokumenty  związane z projektem i wykonaniem zamówienia 

 

 

I.  CZĘŚĆ OPISOWA 

  

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej 

budowy instalacji kanalizacji umożliwiającej odprowadzenie ścieków po płukaniu złóż Stacji 

Uzdatniania Wody oraz przystosowanie instalacji kanalizacji deszczowej w celu uzyskania przez 

Zamawiającego pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie ścieków do wód lub ziemi na terenie 
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zakładu PIT-RADWAR S.A. przy ul. Nadmeńskiej 14 w Kobyłce, dz. nr ew. 1, 6, 30, 31, 32, 32 obręb 0003, 

ponadto pełnienie nadzoru autorskiego i zrealizowanie prac budowlano-instalacyjnych na podstawie 

opracowanej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych uzgodnień i 

pozwoleń, przy zachowaniu wszelkich wymogów prawa budowlanego. 

 

Przedmiot zamówienia obejmuje m.in.: 

 wykonanie inwentaryzacji do celów projektowych istniejącej instalacji kanalizacji deszczowej  

i  sanitarnej na terenie zakładu, 

 wykonanie planu zagospodarowania terenu na kopii mapy do celów projektowych,  

 uzyskanie warunków i zgody na odprowadzenie ścieków z płukania złóż Stacji Uzdatniania Wody  

w ilości ok. 10 m3/d do kanalizacji miejskiej w załączeniu „Sprawozdanie z badań ścieków 

popłucznych z SUW” z dnia 19.01.2019 r. Nr PA/010/2019 i z dnia 22.01.2019 r. Nr PA/012/2019,   

 zaprojektowanie budowy instalacji kanalizacji umożliwiającej odprowadzenie ścieków po płukaniu 

złóż Stacji Uzdatniania Wody, 

 zaprojektowanie przystosowania instalacji kanalizacji deszczowej w celu uzyskania przez 

Zamawiającego pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie ścieków do wód lub ziemi min. 

zaprojektowanie separatora na substancje ropopochodne i zawiesinę  w obrębie miejsc 

parkingowych na terenie zakładu, 

 w razie konieczności - zaprojektowanie przepompowni ścieków,  

 pełnienie przez Projektanta nadzoru autorskiego podczas wykonywania prac, 

 jeżeli to będzie konieczne, uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszelkich zgód i dokonanie  

niezbędnych zgłoszeń do odpowiednich organów, aby można było na podstawie wykonanej 

dokumentacji projektowej zrealizować przedmiot zamówienia, 

 wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie branży elektrycznej, jeżeli projektowana instalacja 

kanalizacji będzie wyposażona w urządzenia, które wymagają zasilania w energię elektryczną, 

 wykonanie prac budowlano-instalacyjnych na podstawie wykonanej i zatwierdzonej przez 

Zamawiającego dokumentacji projektowej. 

 

1.1. Ogólna charakterystyka: 

 teren w Kobyłce posiada status terenu zamkniętego, 

 ścieki sanitarne z zakładu odprowadzane są przy pomocy przepompowni ścieków o wydajności              

25 m3/h do kanalizacji miejskiej. 

 
1.2. W szczególności przedmiotem zamówienia jest: 
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1.2.1. wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w oparciu o analizę posiadanej przez 

Zamawiającego dokumentacji oraz wizję lokalną z ustaleniem zakresu prac dla branży 

sanitarnej, budowlanej i ewentualnie elektrycznej, 

1.2.2. po akceptacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej Zamawiającego, uzyskanie wszystkich 

wymaganych prawem uzgodnień, opinii, sprawdzeń,  

1.2.3. dokonanie zgłoszenia robót bądź też uzyskanie pozwolenia na budowę, wraz z niezbędnymi 

pozwoleniami i uzgodnieniami, 

1.2.4. sprawowanie  nadzoru autorskiego, 

1.2.5. wykonanie robót budowalnych określonych w zatwierdzonej przez Zamawiającego 

dokumentacji projektowo-kosztorysowej wykonanej przez Wykonawcę, 

1.2.6. opracowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej, 

1.2.7. w okresie rękojmi i gwarancji - usuwanie wad i usterek oraz dokonywanie wszystkich kontroli  

i czynności serwisowych, jeśli są takie wymagane. 

 

1.3. Wymagania formalne i administracyjne: 

 wizja lokalna będzie możliwa w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. Brak wizji lokalnej nie 

upoważnia Oferenta do jakichkolwiek zastrzeżeń odnośnie zakresu, ceny lub warunków realizacji. 

 oferta powinna uwzględniać oświadczenie Oferenta o dysponowaniu niezbędnymi środkami w celu 

zrealizowania przedmiotu umowy. Ocena rozmiaru oraz kosztów robót należy do Oferenta i jest 

dokonywana na jego ryzyko, 

 dokumentacja projektowo-kosztorysowa musi zostać wykonana przez uprawnionych Projektantów 

(uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 

urządzeń sanitarnych, konstrukcyjno-budowlanej/drogowej, ewentualnie instalacyjnej w zakresie 

sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych bez ograniczeń), 

-  dokumentację projektową (projekt budowlany, projekt  wykonawczy) należy wykonać w oparciu  

o obowiązującą ustawę Prawo Budowlane, akty wykonawcze oraz normy, jak również Ustawę 

Prawo wodne i Ustawę o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 

wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw . 

 dokumentację projektowo-kosztorysową uzgodnić z Zamawiającym – warunek konieczny, 

 projektowane materiały powinny być zgodne z instrukcjami i opisami producenta, Polską Normą 

oraz posiadać niezbędne dopuszczenia, certyfikaty, deklaracje, wymagane w celu dopuszczenia 

materiału do wbudowania w obiekt budowlany na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w myśl Ustawy 

o wyrobach budowlanych oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
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NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającym zharmonizowane warunki wprowadzania do 

obrotu wyrobów budowlanych, oraz wprowadzonymi normami towarzyszącymi, 

 wszystkie projektowane materiały należy uzgodnić z Zamawiającym w trakcie opracowywania 

dokumentacji projektowej, 

 wszystkie szkody powstałe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w trakcie realizacji 

przedmiotu zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany usunąć we własnym zakresie i na własny 

koszt. 

 

1.4. Zakres prac projektowych: 

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinna być wykonana w oparciu o powyższe wytyczne:  i 

warunki techniczne gestora sieci kanalizacji. 

Dokumentacja musi obejmować swoim zakresem wszystkie elementy wraz  uzgodnieniami, na podsta-

wie których będzie można zrealizować prawidłowo roboty budowlane oraz uzyskać pozwolenie wod-

noprawne na wprowadzenie ścieków do wód lub ziemi na terenie zakładu PIT-RADWAR S.A.  

ul. Nadmeńska 14 w Kobyłce dz. nr ew. 1, 6, 30, 31, 32, 32 obręb 0003 posiadającym status terenu 

zamkniętego. 

 

1.5. Wykonanie robót: 

 wykonać roboty budowlane zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego wielobranżowym 

projektem wykonawczym, 

 roboty prowadzić pod  nadzorem uprawnionych kierowników robót branży sanitarnej, budowlanej 

i ewentualnie elektrycznej, 

 przed zgłoszeniem gotowości do odbioru robót przekazać Zamawiającemu kompletną, 

wielobranżową dokumentację projektową powykonawczą oraz zatwierdzone przez Zamawiającego  

karty materiałowe wyrobów budowlanych w każdej z branż. 

 
2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

 

2.1 Warunki wykonania i odbioru prac projektowych 

 

Dokumentacja projektowa powinna składać się z: 

1) projektu budowlanego i projektu wykonawczego wielobranżowego w zakresie i stopniu do-

kładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót  i prawidłowego wykonania robót 
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budowlanych. Projekty te muszą uwzględniać wymagania określone w § 5 Rozporządzenia Mi-

nistra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy doku-

mentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2013.1129 t.j.). Projekty należy wykonać w liczbie 

po 5 egzemplarzy w formie pisemnej oraz po 3 egzemplarze w formie elektronicznej na płycie 

CD (format: doc/pdf i dwg/pdf.), 

2) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót (STWiORB) uwzględniających  wymagania 

określone w § 13 i 14 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w spra-

wie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wy-

konania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

(Dz.U.2013.1129 t.j.) - w liczbie po 2 egzemplarze dla każdej branży w formie pisemnej oraz po 

3 egzemplarze w formie elektronicznej na płycie CD (format: pdf), 

3) opracowania przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego, wynikającego z dokumentacji pro-

jektowej w rozbiciu na poszczególne branże -zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra In-

frastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosz-

torysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 

kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym 

(Dz.U.2013.1129 t.j.). Przedmiary należy wykonać w liczbie po 2 egzemplarze w formie pisem-

nej oraz po 3 egzemplarze w formie elektronicznej na płycie CD (format: pdf/ath i edytowalny 

prd/xls), 

4) informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowa-

nych rozwiązań, uwzględnianej w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze wskazaniem w 

szczególności, czy zakres robót obejmuje jeden z rodzajów robót wymienionych w ustawie 

Prawo budowlane, 

5) ogólnych założeń organizacji budowy, ze szczególnym uwzględnieniem zapobiegania zagroże-

niom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  

 Wykonawca zapewni sprawdzenie dokumentacji projektowej pod względem poprawności 

opracowania, kompletności i zgodności z przepisami techniczno-budowlanymi oraz 

obowiązującymi Polskimi Normami, przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez 

ograniczeń w odpowiedniej specjalności, 

 dokumentacja projektowa musi być wykonana zgodnie ze współczesną wiedzą techniczną, 

obowiązującymi normami oraz wymogami obowiązującego prawa w zakresie realizowanych 

prac projektowych, 
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 dokumentacja projektowa powinna  zawierać optymalne rozwiązania funkcjonalno-użytkowe, 

konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe, 

 w trakcie prac projektowych Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić w rozwiązaniach 

projektowych uwagi Zamawiającego i jego życzenia, o ile nie są sprzeczne z obowiązującymi 

przepisami i normami lub wiedzą techniczną, 

 Wykonawca zapewni, że dokumentacja projektowa będzie zawierała wszystkie niezbędne do 

realizacji prac budowlanych opracowania branżowe, będzie wykonana w stanie kompletnym 

z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, 

 dokumentacja projektowa każdej branży musi zawierać m.in. oświadczenie Projektanta oraz 

sprawdzającego o wykonaniu dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i 

wiedzą techniczną oraz zawierać kopie stosownych uprawnień projektowych dla danego 

zakresu oraz zaświadczenie przynależności do izby wraz z ubezpieczeniem, 

 Wykonawca uzyska wszystkie wymagane prawem zatwierdzenia, uzgodnienia, opinie, decyzje, 

pozwolenia, ekspertyzy i sprawdzenia rozwiązań projektowych oraz dokumentów w zakresie 

wynikającym z przepisów prawa lub wymagań uprawnionych podmiotów uzgadniających 

projekty.  

 

 

2.2. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

 

2.2.1 Wymagania ogólne 

  roboty w przedmiotowym zakresie muszą być wykonane pod nadzorem uprawnionych 

Kierowników Robót, uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi branża 

sanitarna,  budowlana/drogowa i ewentualnie elektryczna - bez ograniczeń, 

 Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wszelkich przewidzianych przepisami 

prawa prób, badań, odbiorów i dostarczenia protokołów Zamawiającemu, 

 Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia niezbędnych dokumentów materiałowych 

dopuszczających do stosowania przed wbudowaniem materiałów lub/i wyrobów, 

 Wykonawca dostarczy kompletną dokumentację powykonawczą w zakresie przedmiotu 

zamówienia/umowy podpisaną przez Kierownika Robót przedmiotowej branży, 

 prace wykonywane będą na terenie czynnego zakładu przemysłowego. Zakład w Kobyłce 

zlokalizowany jest na terenie posiadającym status zamknięty, 
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 Wykonawca zobowiązany jest do usuwania na bieżąco wytworzonych w wyniku realizacji 

umowy odpadów, we własnym zakresie i na własny koszt, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2019.701 t.j.), 

 wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy będzie uwzględniać wszystkie roboty zawarte w Opisie 

Przedmiotu Zamówienia oraz roboty tymczasowe i towarzyszące, jak również inne czynności, 

badania i sprawdzenia. 

 
2.2.2 Wymagania dotyczące organizacji robót budowlanych 
 

 Wykonawca zorganizuje i zapewni kierowanie robotami w sposób zgodny z obowiązującymi 

przepisami w tym przepisami BHP, ppoż. i ochrony środowiska,  

 Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu robót w okresie trwania realizacji 

zadania aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót,  

 w okresie trwania robót budowlanych Wykonawca będzie:  

a) utrzymywał teren budowy w należytym porządku, 

b) materiały z demontażu segregował i składował w wyznaczonym przez Zamawiającego 

miejscu do czasu ich wywozu, 

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę prac i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane podczas robót od daty rozpoczęcia robót do potwierdzenia zakończenia robót przez 

Zamawiającego, 

 roboty należy prowadzić w sposób zorganizowany, bez powodowania kolizji i przestojów, pod 

nadzorem osób uprawnionych i zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami,  

 Wykonawca powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej, 

 Wykonawca jest zobowiązany do oznaczenia i odpowiada za ochronę instalacji, urządzeń itp., 

 Wszystkie szkody powstałe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w trakcie realizacji 

przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany usunąć we własnym zakresie i na 

własny koszt. 

 
2.2.3. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów i materiałów budowlanych oraz urządzeń 
 

 wszelkie wyroby stosowane przy pracach budowlanych, a także materiały użyte do ich 

montażu, powinny posiadać wszelkie wymagane odpowiednimi przepisami świadectwa 

dopuszczenia ich do stosowania w budownictwie, 

 wyroby wbudowywane mają spełniać wymagania polskich przepisów, 
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 Wykonawca przedstawi Zamawiającemu odpowiednie dokumenty zgodne  z regulacjami 

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2020.215 t.j.), 

 stosowanie materiałów powinno być zgodne z instrukcjami i opisami producenta, Polską 

Normą oraz wytycznymi atestów dla danych materiałów, 

 wszystkie dokumenty (deklaracje właściwości użytkowych, aprobaty, certyfikaty wraz z 

deklaracje zgodności) Wykonawca dostarczy w języku polskim. 

 
 
2.2.4. Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać: 
 

 zatwierdzoną dokumentację projektową zaktualizowaną o naniesione zmiany nieistotne, które 

wynikły w trakcie realizacji prac – zmiany wprowadza i podpisuje uprawniony Kierownik Robót 

danej branży, przy akceptacji Projektanta, 

 protokoły pomiarów i prób podpisane przez osobę wykonującą pomiary i próby oraz 

Kierownika Robót danej branży, 

 protokoły odbioru robót zanikowych/ulegających zakryciu (o ile takie zostaną sporządzone). 

 oświadczenia uprawnionych Kierowników Robót poszczególnych branż o wykonaniu zadania 

zgodnie z Przepisami prawa, Polskimi Normami oraz wiedzą techniczną itp., 

 deklaracje właściwości użytkowych, certyfikaty, aprobaty techniczne (pełne), świadectwa 

dopuszczenia, krajowe oceny techniczne oraz inne, które wymagane są przez polski system 

prawny, wraz z czytelnym oznaczeniem przez Kierownika Robót danej branży typów 

elementów wbudowanych. 

 kopię decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych wykonawczych oraz aktualne, na dzień 

rozpoczęcia robót budowlanych u Zamawiającego, zaświadczenie o przynależności do 

właściwej Izby Inżynierów Budownictwa uprawnionych Kierowników Robót, 

 kopie świadectw kwalifikacyjnych osób wykonujących pomiary i próby, wraz z poświadczeniem 

przez Kierowników robót danej branży zgodności z oryginałem, 

 wszystkie strony dokumentacji powykonawczej muszą zostać podpisane przez Kierownika 

Robót danej branży oraz oznaczone wyrażeniem „DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA”, 

 wszystkie karty materiałowe dokumentacji powykonawczej muszą zostać opatrzone opisem 

„Wbudowano podczas realizacji inwestycji ………..”. 

 

2.2.5. Odbiory 

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: 

 odbiór kompletnej dokumentacji projektowej,  
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 odbiór końcowy, 

 odbiór po okresie rękojmi, 

 odbiór ostateczny, tj. po okresie rękojmi i wykonaniu przeglądu.  

 

2.2.6. Termin realizacji przedmiotu zamówienia 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia wynosi do 190 dni kalendarzowych od daty podpisania   

umowy, w tym: 

 Wykonawca w ciągu 60 dni kalendarzowych od podpisania umowy przekaże Zamawiającemu 

kompletną dokumentację projektowo-kosztorysową (pkt 2.1 OPZ) do weryfikacji i akceptacji,  

 Zamawiający w terminie do 15 dni kalendarzowych od daty otrzymania dokumentacji 

projektowej do weryfikacji może wnieść  uwagi. Brak wniesienia uwag przez Zamawiającego w 

terminie do 15 dni kalendarzowych od daty otrzymania dokumentacji projektowej do 

weryfikacji jest równoznaczny z jej akceptacją przez Zamawiającego, 

 Wykonawca przekaże zaakceptowaną, kompletną dokumentację projektowo-kosztorysową  

w terminie 90 dni kalendarzowych od podpisania umowy, a Zamawiający sprawdzi jej 

kompletność w czasie 10 dni kalendarzowych od otrzymania, 

 Wykonawca w terminie 100 dni kalendarzowych od podpisania umowy rozpocznie prace 

budowlane na podstawie zaakceptowanej i odebranej przez Zamawiającego dokumentacji 

projektowo-kosztorysowej, 

 prace budowlane zostaną zakończone w terminie 160 dni kalendarzowych od podpisania 

umowy i zostaną zgłoszone Zamawiającemu do odbioru wraz z dokumentacją powykonawczą, 

 Wykonawca, po zaakceptowaniu przez Zamawiającego dokumentacji powykonawczej  

i komisyjnym odbiorze wykonanych prac, przekaże do użytkowania Zamawiającemu przedmiot 

zamówienia w terminie 190 dni kalendarzowych od podpisania umowy.   

 
 

II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

 
1. Dokumenty administracyjno-techniczne 
 
Zamawiający posiada i może udostępnić do wglądu Wykonawcy archiwalną, poglądową dokumentację 

kanalizacji sanitarnej, schematy kanalizacji deszczowej i sanitarnej, powykonawczą dokumentację 

projektową instalacji kanalizacji deszczowej w obrębie miejsc parkingowych oraz dokumentację 

przepompowni ścieków sanitarnych.  

2. Przepisy prawne i dokumenty związane z projektem i wykonaniem zamówienia 
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 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U.2019.1186 t.j. z dnia 2019.06.26), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019.1065), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2013.1129), 

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 

r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2018.1935),  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod  

i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych  w programie 

funkcjonalno-użytkowym (Dz.U.2004.130.1389), 

 Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz.U.2003.120.1126), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.2003.47.401), 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robot ziemnych, 

budowlanych i drogowych (Dz.U.2001.118.1263, ze zm.). 

 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. z 2018 r., poz. 2268, z późn.zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w 

sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy 

spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód 

opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1311). 

 Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 

ścieków (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1437). 

 Rozporządzenie Ministra Budownictwa w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ści

eków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków  do urządzeń kanalizacyjnych (t.j. 

Dz. U. z 2016 r., poz. 1757) 

 


